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= | Thermostat i [1]Seulement sur/Only on : 24kW &+
- [2]Seulement sur/Only on : 24kW &+
ez [3]Seulement sur/Only on : 27kW &+
Hat [4]Connecté pour I'utilisation & un bornier
Connected when using one terminal block

DNS—1396 Rev.B

X04117 Rev.B

[5]llorsque deux borniers sont utilisés
When two terminal blocks are used




